{(YMINA SZCZEBRZESZYN
Plac Tadeusza Kosciuszki 1
22-460 SZCZERRZESZYN
Szczebrzeszyn,dn.23.01.2019
IBM.271.1.2019

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie ,,TERMOMODERNIZACJA OBI'EK’TOW
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE”

W nawiazaniu do pytania z dnia 22.01.2019 dot. przetargu na : ,, TERMOMODERNIZACIJE
OBIEKTOW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII UL.OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE” Urzad Miejski wyjasnia jak
nizej:

Pytanie 1:

W opisie technicznym wystepuje jednokrotne pokrycie papa termozgrzewalng dachu catego budynku
natomiast w przedmiarach robdt wystepuja pozycje odnoszace sie do miejscowych napraw poszycia.
Prosze¢ o informacj¢ potwierdzajaca cze$ciows naprawe poszycia dachu zgodnie z przedmiarami robot.

Odpowied?:
Do wyceny przyjac naprawe poszycia dachéw zgodnie z przedmiarem rob6t.

Pytanie 2:

W przedmiarach robét wystgpuje ocieplenie stropodachu granulatem gr.20 cm natomiast
dokumentacja projektowa przewiduje grubo$¢ warstwy granulatu 24 cm. Prosze o zgode na
poprawienie pozycji przedmiardéw z gr.20 cm na gr.24 cm.

Odpowied?:
Do wyceny przyja¢ warstwe granulatu gr. 24 cm zgodnie z projektem.

Pytanie 3:
W przedmiarach robét nie uwzgledniono wtopienia siatki na czgsci cokotu pod tynkiem mozaikowym.
Prosze o uzupehienie przedmiaréw w tym zakresie.

Odpowied?:
Prosz¢ w wycenie mozaiki na cokotach poszczegélnych segmentéw uwzgledni¢ stopienie siatki w
ilosciach adekwatnych do ilo$ci mozaiki.

Pytanie 4:

Projekt przewiduje wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Prace zwiazane z wykonaniem instalacji
fotowoltaicznej nie ujete sa w przedmiarach robét. Prosze o udzielenie informacji czy instalacja
fotowoltaiczna wchodzi w zakres prac do wykonania .

Odpowiedsz:
Instalacja fotowoltaiczna nie wchodzi w zakres prac objetych postepowaniem przetargowym.
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Pytanie 5:

W dokumentacji projektowe]j branzy sanitarnej wystepujg 2 naczynia przeponowe M300 natomiast w
przedmiarach wystepuje 1 szt. Prosz¢ o uzupelnienie przedmiaréw o brakujacg 1 szt. naczynia
przeponowego M300.

Odpowied?:
Prosz¢ w wycenie uwzgledni¢ 2 naczynia przeponowe M300.

Pytanie 6:
W dokumentacji projektowej wystepuje 8 szt kolektoréw prézniowych TYP KSR 10 natomiast w

przedmiarach wystepuja 4 szt. Prosze o uzupelnienie przedmiaréw o brakujace 4 szt. Kolektoréw
prozniowych TYP KSR10.

Odpowied?:
W dokumentacji projektowej wystepuje 8 szt kolektoréw prézniowych TYP KSR10. Do wyceny
przyjaé réwniez 8 kolektorow prézniowych zgodnie z przedmiarem robét.
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