Znak sprawy: RZP 271.1.3.2020 Szczebrzeszyn, 09.03.2020r.

Dotyczy  postgpowania o  udzielenie —zaméwienia publicznego  prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowe;
w Bodaczowie”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiajgcy ponizej przedstawia
odpowiedZ na pytanie:

Pytanie 1.
W przedmiarze oraz opisie branzy elektrycznej jest BMS ale z opisu wynika tylko zdalny
odczyt licznikéw. Czy inwestor uzupetni projekt dokumentacji BMS.

Odpowiedz:

Dla projektowanych instalacji nalezy zastosowaé system umozliwiajacy monitorowanie na
biezaco zuzycia energii elektrycznej oraz innych mediéw i optymalizowaé koszty.

System ma umozliwia¢ monitorowanie i rejestracj¢ kosztow zuzycia z podziatem na centra
kosztéw  (liczniki, podliczniki) energii elektrycznej, gazu, wytworzonego ciepla oraz
wytworzonej energii elektrycznej. Ma rowniez umozliwiaé powiadamianiem w czasie
rzeczywistym SMS lub E-Mail o wszelkich odstgpstwach od wartosci zadanych (spadki,
wzrosty, zdarzenia energetyczne). Caly system ma by¢ zarzadzany przez aplikacje
umozIliwiajaca programowanie urzadzenia, odczyt i wizualizacje pobranych danych oraz ich
archiwizacj¢. Jednostka centralna powinna by¢ wyposazona w modut Ethernet, ktéry
zapewnia komunikacj¢ urzadzenia z komputerem poprzez sie¢ Ethernet modul wejsé
impulsowych pozwalajgcy na wprowadzenie do systemu danych zuzycia za pomoca
impulséw pochodzacych z licznikéw zewnetrznych gazu i innych czujnikow.




